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ODJEL:IENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKU
Broj izvjestaja o uzorku HHS-1435-1441/\//12/2023

| Datum izdavanja izvje$taja 28.12.2023.

Datum prijema uzorka 25.12.2023.
Identifikacioni broj uzorka 1435-1441/V
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv KP » VIK « AD ISTOCNO SARAJEVO
Adresa: ISTOCNO NOVO SARAJEVO, NIKOLE TESLE 53
Tel: 057/340-914
Broj i datum podno$enja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM
PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)
Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU: N
. Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodac/adresa: VODOVODNI SISTEM » TILAVA «
Mjesto uzorkovanja: /
_Datum uzorkovanja: 25.12.2023. L
Uzorkovanije izvrsio: REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
1435/V VODA ZA PICE | IZVORISTE »TILAVA«
1436/ VODA ZA PICE | FILTER POSTROJENJE
1437V VODA ZA PICE | SP »BOGDANOVIC« ULICA V.R.PUTNIKA
1438/ VODA ZA PICE | PEKARA »TLATNO ZRNO« ULICA STEFANA NEMANJE
- 1439/V VODA ZA PICE | BUREGDZINICA »B.P« BIJELO POLJE
1440/V ‘ VODA ZA PICE | BAZA EUFORA BUTMIR
1441V VODA ZA PICE | PEKARA »UKRINA« VOJKOVICI

lzvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku cine sljededéi -
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja:
1. Struno misljenje ( 1 stranica )
Izvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
Izvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja ( 2 stranice )
4. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja (1 stranica )
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OE A LIS lzviestaj o uzorku odobrio
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%@‘\Q\MZ““{ qfk'rqih i rukovodiiac Odjeljenja za higijenu
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lzvieStaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/vlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzirna odgovornost za tagnost i potpunost dobijenih
informacija.
Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

| Broj lzvjestaja

HHS-1435-1441/V/12/2023

Identifikacioni broj uzorka

1435-1441/V

Naziv uzorka VODA ZA PICE .-
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 25.12.2023.
Datum zavrSetka lzvjestaja 25.12.2023.

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja/konzervisanja

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN ISO

5667-3:2019, BAS ISO 5667-5:2007, BAS EN
ISO 19458:2008

Komentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

Sunéano

MJERENJA NA TERENU

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
o ‘ Jedinic
“ Referentna Metoda

Parametar 1435/ |1436/V| 1437/ |1438/\V/|1439/V 1440/y 1441V vrijednost mjaere ispitivanja

Temperatura o~ |SMEWW 237 |
8,2 8,4 7,5 8,6 8,6 9,4 8,7 - C 2550 B, 2017 |
Rezidualni hlor - 0.3 0,2 02 | 02 | 02 | 02 |01-05 | mg/l | UMHHS039{
pH vrijednost N BAS EN ISG
) o ) B R S T Rl B R [ e
*Voda ne smije biti agresivna

Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorke pod identifikacionim brojevima od 1435/V do 1441/V su

granicama referentnih vrijednosti prema, Pravilniku o zdravstvenoj

potrosnju, SI. glasnik RS br. 88/17,97/18 | 93/23.

I3
£

ispravnosti vode namijenjene za

"Qvjera izvjeStaja o uzorkovanju
Naurileh ]&iu a'ukovodi_lac-deelje?jah za hi'gi_j_enu
E\ 2 Dr [;qyagkika Blagojevi¢, spec !l$ igijene
B gojevié dr Dar
& 2

NCKE & ;\%
GP‘ ¢ J;’ i
0T

S DNOLS!

QAN
.
7y

BAS ENISOARC 17628

B A T A O Metoda nije akreditovana od str;

S EM I80/EC 17025;
Spisak akreditovanih podrugja dostupan T

-gov.ba; ragistarski broj akreditacije Li-40-01
ACCRED(TATION Izvjestaj uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavri dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zgjedno.
L4001 Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelc '

ssti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Misljenja/tumacenja navedena u ovom Izvjestaju su izvan akieditovanog podrugja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGICNALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
71123 Istcéno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
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' Y&
RS Fax: (+387) 057 321 510 0135
E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba
LABCRATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
A IESTA ) O TEZJUVATINA eIk | SPITIVANJA SERIJE VODA
Broj izvjestaja: MS-1436,1437,1438,1439,1440,1441/V/12/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 25.12.2023.
Datum zavrsetka ispitivanja: 28.12.2023.
Starjs ¢ 1o Uzoeal ispuriavaju zahtjeve ctandarda BAS EM ISO/IEC 7218:2088 poticbne za pristupanje ikrobiolo$koj analizi
Ukupne i s i 2 | . . . . . iy
) o Escherichia ccli Broj kolcnija na Broj kolonija na . | Sulfitoredukujuce
Parametar xo_;o_.i.:m 2242°C 36+2°C Enterococci Klostridije
bakterije

ID broj BAS EN ISO BAS EN ISO u
izGTka Naziv . 9308- 1:2015 9308- 1:2015 BAS EN iSO BAS EN ISO BAS EN ISO UMMS0450 granicama

uzorka iVietoda BAS EN ISO BAS EN ISO 6222:2003 6222:2003 7899-2:2003 referentnih

9308-1/A 1:2018 9308-1/A 1:2018 ) ) ) vrijednosti
/_wm.,w. 0 u100ml 0 u 100 ml 100 u 1 ml 20u1ml 0 u 100 ml 0 u 100 ml
rijednost

1436/V | VODA ZA PICE 0 0 1 1 0 0 DA
1437/V_| VODA ZA PICE 0 0 0 0 0 0 DA
1438/V_| VODA ZA PICE 0 0 2 2 0 0 DA
1439/V_| VODA ZA PICE 0 0 1 1 0 0 DA
1440/V_| VODA ZA PICE 0 0 0 0 0 0 DA
1441/V | VODA ZA PICE 0 0 3 3 0 0 DA

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (Sl. Glasnik R.Srpske 88/17,97/18 i 93/23, za preciSéene vode )

Utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode :mB:.mE.mbW.Nmi__.lc.mwxc potro$nju, (Sl. Glasnik

R.Srpske 88/17,97/18 i 93/23, za preciSéene vode ).

O Metode nisu akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;

Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Izvjestaj o rezultatima mikrobiolo3kih ispitivanja je sastavni dio IzvjeStaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument
se moze reprodukovati i umnozavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Mi$ljenja/tumacdenja navedena u ovom izvjestaju su izvan akreditovanog podrucja.

ACCREDITATIOY

L1-40-01
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPVSKE
g REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
‘\WD - 71123 Istocno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
b7 RS Tel: (+387)057 321 511 0108
) Fax: (+387) 057 321 510

»
E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjesStaja: HS- 1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441/V/12/2023.
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 25.12.2023.
Datum zavrsSetka ispitivanja: 26.12.2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

1435/V VODA ZA PICE
1436/V VODA ZA PICE
1437/V VODA ZA PICE
1438/V VODA ZA PICE
1439/V VODA ZA PICE
1440V VODA ZA PICE
1441V VODA ZA PICE
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Parametar | 1435/\/|1436/V|1437/V|1438/V|1439/V|1440/V| 1441V F;s;g;fn";gf J"n‘:}:jga is“:fiit\?:rf}a
Prihvatljiv za
Miris bez bez bez bez bez bez bez p:;ﬁig;;gﬁf - |UMHSO054 0
promjena

Prihvatljiva za

Boja bez bez bez bez bez bez bez p:;ﬁ’:;z;;ﬁﬁz - |Senzorski 0
promjena
, BAS EN1SO
Mutnodéa 2,02 0,60 0,46 0,45 0,52 0,43 0,46 <5 NTU 7027-1:2017
. - pH [BAS EN ISO
pH vrijednost 7,44 7,46 7,56 7,55 7,51 7,56 7,57 | 6,5-9,5 jedinica|10523:2013
Oksidabilnost- BAS EN ISO

Permanganatni indeks <050 |<050|<0,50|<0,50 | <0,50 | <0,50 | <0,50 <5 mg/l O2 8467:2002

Elektroprovodijivost | 309 | 328 | 329 | 329 | 330 | 329 | 329 | <2500 | uSiem |BASEN

na 20 °C 278882002
Amonijum  (NHs*) | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 [<0,03 <003 | <05 | mgl |UMHS038  ©
Hioridi <500 | <500 | <500 | <500 | <500 |<500|<500| s250* | mgh (S50

Nitriti (NOz) |<0,03|<0,03|<003|<003|<003|<003]|<003| 050" | mg/ fs“gg‘s’gg§§§17
Nitrati ~ (NOz) | 1,77 | 1,95 | 1,89 | 1,91 | 198 | 20 | 1.8 | <50 | mgl f;‘gg‘,{}g’y 2
Gvozde (Fe) <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 <200 Mg/l §%%Y,‘:’ZV§§'§17
Mangan  (Mn) <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 <50 Hg/l 536383:'283)3 0

*Voda ne smije biti agresivna
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati)/50 + [nitriti}/3 < 1, gdje uglaste zagrade oznacavaju koncentracije u mg/l za nitrate (NO3") i nitrite
(NO2), pri Cemu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/l u vodipaZirskeniz uredaja za pripremu vode za pice.

Izvjestaj ovjerio hemijski analiticar
Zana Krsmanovic, dipl.inz./tzzwijske tehnologije

[~

Spisak akreditovanih podrucja dostup .' B\ Data. gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

Izvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Misljenja/tumacenja navedena u ovom izvjestaju su izvan akreditovanog podrucja.
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