JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
71123 Istoéno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13

Tel: (+387)057 321 511 0086
Fax: (+387) 057 321 510
E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
ODJEL:IENJE ZA HIGIJENU
IZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku HHS-761-766/V/07/2023

Datum izdavanja izvjestaja 18.07.2023.

Datum prijema uzorka 13.07.2023.

Identifikacioni broj uzorka 761-766/V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv KP » VIK « AD ISTOCNO SARAJEVO

Adresa: ISTOCNO NOVO SARAJEVO, NIKOLE TESLE 53
Tel: 057/340-914

Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razlicito)

Naziv: Adresa: Telefon:

PODACI O UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE
Proizvodad/adresa: VODOVODNI SISTEM » TILAVA «
Mjesto uzorkovanja: /
Datum uzorkovanja: 12.07.2023.
Uzorkovanije izvrsio: REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
761V VODA ZA PICE | IZVORISTE TILAVA
762/ VODA ZA PICE | FILTER POSTROJENJE
763/V VODA ZA PICE | MJESNA ZAJEDNICA BEOGRADSKA
764/ VODA ZA PICE | PEKARA »UKRINA« SPASOVDANSKA
765/V VODA ZA PICE | BAZA EUFORa BUTMIR
766/ VODA ZA PICE | AD »ILIDZA PUTEVi« ISTOCNA ILIDZA

IzvjeStaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku cine sljededéi
Izvjestaji o rezultatima ispitivanja: '

1. StruCno misljenje ( 1 stranica)

2. lzvjestaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu (1 stranica )

3. lzvjestaj o rezultatima mikrobiolo$kih ispitivanja (2 stranice )

4. lzvjestaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja (1 stranica )

j N,Izvj‘eétaj o uzorku odobrio
Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
Dr Davorka Blagojevi¢, specijalista higijene

Blagajevié dr ﬁmw&%ﬁl/m\
|

lista higyeneT)),

; QEJQCZJMWM ‘[V

Izvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjeva/viasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovorncst za taénost i potpunost dobijenih
informacija.

Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.

Strana1 od 1



JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
iy REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
\“b 71123 Isto¢no Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
"’1 RS Tel: (+387)057 321 511 0090
» J A AN Fax: (+387) 057 321 510

E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

STRUCNO MISLJENJE NA IZVJESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA

Datum: 18. 07. 2023.
Broj: V/761-766/2023

Na osnovu lzvjeStaja o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja  broj HS-
761,762,763,764,765,766/V/07/2023 od 13.07.2023., IzvjeStaja o rezultatima mikrobioloSkih
ispitivanja broj MS-761,762,763,764,765,766/V/07/2023 od 13.07.2023. i lzvjeStaja o uzorkovanju i
rezultatima mjerenja na terenu broj HHS-728, 761,762,763,764,765,766/V/07/2023 od 13.07.2023. i
struénog razmatranja utvrdeno je da:

uzorak pod identifikacionim brojem 761/V sa aspekta ispitivanih parametara:
NE ODGOVARA

zbog mikrobioloske neispravnosti, shodno odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode
namijenjene za ljudsku potro$nju, Sluzbeni Glasnik Republike Srpske broj 88/17,

auzorci pod identifikacionim brojevima od 762/V do 766/V sa aspekta ispitivanih parametara:
ODGOVARAJU

odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrosnju, Sluzbeni Glasnik
Republike Srpske broj 88/17.

LJEKAR SPECIJALI J@
‘ﬁ-;,,. E@FJ FM‘ Davore
i a ,*g"ﬁmm / /

“e] ,-(”UELWSLW l

Dr Davorka BlagOJewc specijalista higijene

Struéno mislienje odnosi si se na analizirani uzorak. Stru¢no misljenje je sastavni dio lzvjeStaja o uzorku i mogu se
koristiti samo zajedno.Dokument se moze reprodukovati i umnoZavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
71123 Istocno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13

Tel: (+387)057 321 511 0270
Fax: (+387) 057 321 510
E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
ODJELJENJE ZA HIGIJENU

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja HHS-761-766/07/2023
Identifikacioni broj uzorka 761-766/V

Naziv uzorka VODA ZA PICE
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 12.07.2023.

Datum zavrsetka lzvjestaja 13.07.2023.

Uslovi okoline

BAS EN ISO 5667-1:2008, BAS EN I1SO
Metoda uzorkovanja/konzervisanja 5667-3:2019, BAS ISO 5667-5:2007, BAS EN

ISO 19458:2008

Komentar o uzimanju uzorka

(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.) Suncano bez padavina
MJERENJA NA TERENU
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
761V | 7621V | 763V | 7641V | 765/V | 766/V Referentna | “¢CMI¢|  Metoda
Parametar vrijednost mj?ere ispitivanja

Temperatura 0 SMEWW 23

12,2 | 132 | 147 | 13,6 | 11,8 | 14,8 . C 12550 B, 2017
Rezidualni hlor . 0.3 0.2 02 | 02 | 02 0,1-0,5 | mg/l | UMHHS039¢
H vrijed
priFredrest 756 | 751 | 762 | 7,53 | 7.68 | 7,61 65-95%| - %g’zigﬁg

* Voda ne smije biti agresivna
Metode dostupne na zahtjev klijenta

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorke pod identifikacionim brojevima od 761/V do 766/V
su u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode
namijenjene za ljudsku potro$nju, SI. glasnik RS br. 88/17.

Ovjera izvjeétaja o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilac Odjeljenja za higijenu
¢, specijalistd higijene

7

' Davorka [ ]
T B
ista higijene O |

RAS EN ISQHEC 17025
X Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B A = Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

Izvjestaj uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.

ACCREDITAYION
L1-40-01 Dokument se moze reprodukovati i umnozavati isklju¢ivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REPUBLIKE SRPSKE
P REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
4\%% ¢ ,;’ 71123 Isto¢no Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
T — Tel: (+387)057 321 511
1 i
ZRS " Fax: (+387) 057 321 510 0088

E-mail: re.i.sarajevo@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE
IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: MS-761/V/07/2023

Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Identifikacioni broj uzorka: 761NV

Datum prijema uzorka u laboratoriju: 13.07.2023.

Datum zavrSetka ispitivanja: 17.07.20283.

Stanje uzorka pri prijemu: Uzorak ispunjava zahtjeve standarda
BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za pristupanje
mikrobioloskoj analizi

Parametar Utvrdena | Referentna |Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost | mjere

Ukupne koliformne bakterije 72 10 100 ml BAS EN 1SO 9308-1/A 1:2018
Escherichia coli 42 | 10 100 ml BAS EN ISO 9308-1/A 1:2018
Broj kolonija na 22 £ 2°C 32 300 1 mi BAS EN ISO 6222:2003
Broj kolonija na 36 + 2°C 35 100 1ml BAS EN ISO 6222:2003
Enterococci 43 0 100 ml BAS EN ISO 7899-2:2003
Sulfitoredukujuce klostridije " 1 100 mi UMMS0450

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SI. Glasnik R.Srpske 88/17, za
nepreciSéene vode )

Utvrdene vrijednosti NISU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti
vode namijenjene za ljudsku potro3nju, Sluzbeni glasnik RS broj 88/17 za neprediSéene vode.

Napomena:

Iz\(jeétaj o rezultatima/ispitivanja ovjerava
dr med. spec.med. mikrobiologije sa parazitologijom:

Q Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
Spisak akreditiranih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI- 40-01
“{  lzvjeStaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno. Dokument
14001 se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALN! CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
71123 Istoéno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
Tel: (+387)057 321 511,

Fax: (+387) 057 321 510 0135
E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOCLOGIJE

[ZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja: MS-762,763,764,765,766/V/07/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 13.07.2023.
Datum zavrSetka ispitivanja: 17.07.2023.
Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobioloSkoj analizi
Ukupne I . . " . . ; i
Parametar—» ‘Kol *03.4.30 Escherichia coli Broj n_a%hww%m na Broj %%hwwm_m na Enforaronet meNMMM“MW:nm , C
ID broj- | . . bakterije N
uzorka | Naziv_ BAS EN ISO BAS EN ISO BAS EN ISO BAS EN ISO BASENISO | uMMs0450 grantcama
uzorka Metoda> | 9308-1/A 1:2018 | 9308-1/A 1:2018 | 6222:2003 6222:2003 7899-2:2003 Tl
vrijednosti
_Nm..ﬁ 0 u 100ml 0 u100 ml 100 u 1 mi 20u1ml 0 u 100 ml 0 u 100 ml
vrijednost—
762/V | VODA ZA PICE 0 0 1 3 0 0 DA
763/V | VODA ZA PICE 0 0 1 1 0 0 DA
764/ | VODA ZA PICE 0 0 2 1 0 0 DA
765/ | VODA ZA PICE 0 0 0 0 0 0 DA
766/V | VODA ZA PICE 0 0 6 4 0 - 0 DA

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrognju (SI. Glasnik R.Srpske 88 M7)

Utvrdjene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju (SluZbeni glasnik RS broj
88/17, za preciSéene vode)

Odobrava tehnicki ru o<on.=mo laboratorije:

spec. med.mikrobiologije;sa paraziotologijom

BAS EN ISOAEC 17023

w } A O Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
g Spisak akreditiranih podru¢ja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI- 40-01
aceapptranio  zvjeStaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivania je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se Koristiti samo zajedno. Dokument
11-40-01 se moze reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. .
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO

ﬁf?:\;_” 2 J? 71123 Isto¢no Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
ot RS Tel: (+387)057 321 511 0108
. Fax: (+387) 057 321 510

E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba
Web. www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU

IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

izvjestaja: HS- 761,762,763,764,765,766/V/07/2023
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 13.07.2023.
Datum zavrsetka ispitivanja: 17.07.2023.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

761/V VODA ZA PICE
762/V VODA ZA PICE
763/V VODA ZA PICE
7641V VODA ZA PICE
765/V VODA ZA PICE
766/V VODA ZA PICE
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 761/V | 762/IV | 763/ | 764/V | 765/V | 766/V wwiiedmast | _miere ispitivanja
Prihvatljiv za
5 potroSaca i be
Miris bez | bez | bez | bez | bez | bez hewbicgenin | - |UMHS054 0
promjena
Prihvatljiva za
. tro$acai b .
Boja bez bez bez | bez | bez bez p:eLfggzjgn;Z Senzorski 0
promjena
] BAS EN ISO
Mutnoca 0,21 0,50 0,41 0,44 0,36 0,31 <1 NTU 7027-1:2017
Oksidabilnost- BAS EN ISO
Permanganatni indeks 123 1<050/<050|<050| <050 <050 55 mg/l Oz 8467:2002
Elektroprovodljivost 5 BAS EN
na 20 °C 333 314 319 318 319 318 <2500 uS/cm 27888:2002
Amonijak  (NH4") | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 [<0,03 <05 mg/l |[UMHSO038 0
;o . BAS ISO
Hloridi <500 |<500|<500|<500]|<500]|<5,00 <250 mg/| 9297:2002
_ - SMEWW 237
Nitriti (NO2) <0,03 <003 |<0,03|<0,03|<0,03]|<0,03 <0,50 mg/l 4500.NO, B-2017
- o SMEWW 23
Nitrati (NO3) 5,74 1,88 1,86 1,82 1,74 1,84 <50 mg/l 4500-NOy” B:2017
y SMEWW 23rd
Gvozde (Fe) <50 <50 <50 <50 <50 | <50 =200 Mg/l 3500-Fe B:2017
BAS ISO
Mangan  (Mn) <10 <10 <10 <10 <10 <10 =50 ug/l 6333:2003 0

*Voda ne smije biti agresivna
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50 + [nitriti}/3 < 1, gdje uglaste zagrade oznatavaju koncentracije u mg/l za nitrate (NOz') i nitrite
(NOy’), pri €emu grani¢na vrijednost iznosi 0,10 mg/l u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara za uzorke pod identifikacionim brojem od 761/V do 766/V su u granicama
referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namljenjene za ljudsku potrosnju,
Sl.glasnik RS br.88/17.
‘ |ZVjeStaj ovjerio hemijski analiticar
Snezana Krsmangyic, dipl.inz.hemijske tehnologije
) ‘_/5(", ‘

{0 Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025;
B A Spisak akreditovanih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditacije LI-40-01

. lzvjeStaj o rezultatima fizicko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljucivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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