JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO

REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
71123 Istoéno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13

Fax: (+387) 057 321 510
E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba

ODJELJENJE ZA HIGIJENU

REPUBLIKE SRPSKE

Tel: (+387)057 321 511 0086

Web: www.phi.rs.ba

1ZVJESTAJ O UZORKU

Broj izvjestaja o uzorku

HHS - 976,977,978,979,980,981/V/09/2020

Datum izdavanja izvjes$taja

22.09.2020.

Datum prijema uzorka

16.09.2020.

Identifikacioni broj uzorka

976,977,978,979,980,981/ V

PODNOSILAC ZAHTJEVA:

Naziv KP » VIK « AD ISTOCNO SARAJEVO
Adresa: ISTOCNO NOVO SARAJEVO, NIKOLE TESLE 53
Tel: 057/340-914

Broj i datum podnosenja zahtjeva:

REGULISANO UGOVOROM

PODACI O VLASNIKU UZORKA (ako je razligito)

Naziv; Adresa: Telefon:
PODACI O UZORKU:
Naziv uzorka: VODA ZA PICE

Proizvodac/adresa:

VODOVODNI SISTEM » TILAVA «

Mjesto uzorkovanja: /

Datum uzorkovanja:

16.09.2020.

Uzorkovanije izvrsio:

GUNJAK SLABPAN, sanitarno ekologki tehniéar

Napomene:
Identifikacioni broj Naziv uzorka Mjesto uzorkovanja
976/V VODA ZA PICE IZVORISTE
o977/IV VODA ZA PICE FILTER POSTROJENJE
978/V VODA ZA PICE BEOGRADSKA — TR »MANDIC«
979/V VODA ZA PICE SPASOVDANSKA 3 — DOM. KAPETINA
980/V VODA ZA PICE KRTELJI »LOVAC NA JELENE«
981/V VODA ZA PICE DOMACINSTVO DELIC - GRLICA

Izvjestaj o uzorku sadrzi ukupno 6 stranica. Sastavne dijelove Izvjestaja o uzorku ¢ine sliedeéi

Izvjestaji o rezultatima ispitivanja:

Strucno mislienje ( 1 stranica )

G

lzvjestaj o uzorkovaniju i rezultatima mjerenja na terenu ( 1 stranica )
Izvjestaj o rezultatima mikrobioloskih ispitivanja ( 2 stranice )
Izvjestaj o rezultatima fiziCko-hemijskih ispitivanja (1 stranica )

izvjestaj o uzorku odobrio
Tehnicki rukovodilac Odjeljen;j higijenu
Dr Davorka Blagojevi¢, spegcijalista higijene

IzvieStaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Za uzorak dobijen od podnosioca zahtjevalvlasnika
uzorka rezultati se primjenjuju na uzorak onakav kako je primljen. Institut ne preuzima odgovornost za taénost i potpunost dobijenih

informacija.

Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati iskljuéivo u cjelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
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ODJELJENJE ZA HIGIJENU

0270

IZVJESTAJ O UZORKOVANJU | REZULTATIMA MJERENJA NA TERENU

Broj Izvjestaja

HHS- 976,977,978,979,980,981/V/09/2020

Identifikacioni broj uzorka

976,977,978,979,980,981/V

Naziv uzorka VODA ZA PICE
Datum uzorkovanja i mjerenja na terenu 16.09.2020.
Datum zavrsSetka lzvjeStaja 16.09.2020.

Uslovi okoline

Metoda uzorkovanja/konzervisanja

BAS EN ISO 5667-1:20084, BAS EN ISO
5667-3:2014 4, BAS ISO 5667-5:2007 ¢, BAS
EN ISO 19468:2008 ¢

Komentar o uzimanju uzorka
(izgled uzorka, vremenske prilike na terenu i sl.)

Suné&ano bez padavina

MJERENJA NA TERENU
Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost
Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 976/V | 977/V | 978/V | 979/V | 980/V | 981/V vijednost | mjere pitivaria
Temperatura 0 SMEWW 22™
9,1 103 | 114 | 126 | 123 | 127 - C 2550 B, 20124
Rezidualni hlor / 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 01-05 | mg/l | UMHHS039
pH vrijednost " BAS EN ISO
729 | 733 | 744 | 740 | 7,36 | 7,32 65-95" | - | 10523:20136
* Voda ne smije biti agresivna
Metode dostupne na zahtjev klijenta
Utvrdene vrijednosti parametara za uzorke pod identifikacionim brojevima od 976/V do 981/V su
u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnasti vode namijenjene
za ljudsku potro$nju, Sl. glasnik RS br. 88/17.
Ovjera izvjestaja o uzorkovanju
Tehnicki rukovodilac Odjeljenja_za higijenu
Dr Davorka Blagojevic, specijalista‘higijene

BAS LN ISOILC 1702

BAW,

ACCRHFOETAT A0

Li-40-01

# Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI- 40-01
Spisak akreditiranih podrucja dostupan na www.bata.gov.ba
lzvjestaj o uzorkovanju i rezultatima mjerenja na terenu je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo
zajedno. Dokument se moze reprodukovati i umnozavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne

svrhe. Ukoliko se primjenjuje pravilo odluéivanja je definisano u UP11. Ocjena lzvjestaja o uzorkovanju i rezultatima
mjerenja na terenu je izvan akreditovanog podrucja.
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
71123 Isto¢no Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13

Tel: (+387)057 321 511,
Fax: (+387) 057 321 510 0135
E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba

Web: www.phi.rs.ba
LABORATORIJA SANITARNE MIKROBIOLOGIJE

IZVJESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA SERIJE VODA

Broj izvjestaja: MS-977,978,979,980,981/V/09/2020
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 16.09.2020.
Datum zavrsetka ispitivanja: 21.09.2020.
Stanje uzoraka pri prijemu: Uzorci ispunjavaju zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolo$koj analizi
Ukupne p— " ¢ & 7 - N
Parmnaiar» koliformine Escherichia coli mqo._uwmu_w"_._u_m na Broj M%u_nwwn_u_m na Erlaiceaal miﬁwﬁwnﬂm@:nm 3
ID broj | .. bakterije = i .-
aziv
uzorka BAS EN ISO BAS EN ISO BAS EN ISO BAS EN ISO BAS EN ISO UMMS045
—— Metoda—> | 9308-1¢ 9308-1¢ 62224 62224 7899-2¢ ﬂﬂm”ﬁoﬁ”
Ref.
vrijednost-s 0 u100ml 0 u 100 ml 100 u 1 ml 20u1ml 0 u100 ml 0 u100 mi
977N VODA ZA PICE 0 0 0 1 0 0 DA
978V VODA ZA PICE 0 0 1 1 0 0 DA
979/V__ | VODA ZA PICE 0 0 0 0 0 0 DA
980/V__| VODA ZA PICE 0 0 0 0 0 0 DA
981/V | VODA ZA PICE 0 0 0 0 0 0 DA

*Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potroSnju (SI. Glasnik R.Srpske 88 /17)

Utvrdjene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrodnju (SluZbeni glasnik RS broj
88/17, za preéiséene vode)

Odobrava tehnicki rukov
spec. med.mikrobiologije”

BASENISUIFCII%S 4@ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025; registarski broj akreditacije LI 40-01
w > Spisak akreditovanih podruéja dostupan na Jbata.gov.ba
Izvjestaj o rezultatima mikrobioloSkih ispitivanja je sastavni dio Izvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
pccrenivaviont  Dokument se moZe reprodukovati | umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe.
Li-40-01
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JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE
REGIONALNI CENTAR ISTOCNO SARAJEVO
711283 Istoéno Novo Sarajevo, Stefana Nemanje 13
TP - Tel: (+387)057 321 511 o108
JZRS Fax: (+387) 057 321 510

E-mail: rc.i.sarajevo@phi.rs.ba
Web: www.phi.rs.ba

LABORATORIJA ZA SANITARNU HEMIJU
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

Broj izvjestaja: HS-976,977,978,979,980,981/V/09/20
Datum prijema uzoraka u laboratoriju: 16.09.2020.
Datum zavrSetka ispitivanja: 17.09.2020.

Identifikacioni broj | Naziv uzorka

976/V VODA ZA PICE
977V VODA ZA PICE
978/V VODA ZA PICE
979/V VODA ZA PICE
980/V VODA ZA PICE
981/V VODA ZA PICE

Identifikacioni broj / Utvrdena vrijednost

Referentna |Jedinica Metoda
Parametar 976/V | 977/V | 978/V | 979/V | 980/V | 981/V vrijednost | mjere ispitivanja
Prihvatijv za
Miris bez | bez | bez | bez | bez | bez p&%ﬁg‘:ﬁ:ﬁ - |UMHS054
promjena
Prihvaﬂjivg za
Boja bez | bez | bez | bez | bez | bez p:;ﬁ::j;:;’" " |senzorski
promjena
BAS EN ISO
Mutnoéa 0,79 | 0,71 028 | 049 | 043 | 043 <1 NTU 7027-1:2017
Oksidabilnost- BAS EN ISO
Permanganatni indeks | 050 <0.50 | <050 | <050 | <0,50 | <0,50 - mgA O, 8467:2002 *
Elektroprovodijivost BAS EN
18209 320 325 328 332 324 335 <2500 | pS/em 278882002 &
Amonijak  (NHs") | <0,03 [ <0,03 | <0,03 | <003 | < 0,03 | <0,03 =05 mg/l |UMHS038
- . BAS ISO
Hloridi <5,00 | <500 (<500 |<500|<500]| < 5,00 =250 mg/l 9297:2002 . *
e - SMEWW 22
Nitriti (NOz) |<0,03|<0,03|<0,03|<0,03|<0,03|<0,03 <0,50 mg/l 450°'N0"B"2312 .
itrati e SMEWW 22
Nitrati (NO3) 210 | 2,10 | 209 | 211 214 | 219 <50 mg/I 4500-NO5” B20124
y SMEWW 22
Gvozde (Fe) <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 <200 Mg/l 3500-Fe B:20124
BAS ISO
Mangan  (Mn) <10 <10 <10 <10 <10 | <10 =50 ug/l 6333:2003

* Voda ne smije biti agresivna
** Moraju se osigurati takvi uslovi da [nitrati]/50 + [nitriti}/3 < 1, gdje uglaste zagrade oznaéavaju koncentracije u mg/l za nitrate (NOy) i nitrite
(NO2), pri €éemu granina vrijednost iznosi 0,10 mg/l u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.

Utvrdene vrijednosti parametara za uzork pod identifikacionim brojem od 976/V do 981/V su u granicama

referentnih vrijednosti prema Pravilniku'o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potro$nju, SI.
glasnik RS br. 88/17. ,

Izvjestaj ovjeri
Snezana Krsmanovi

hemijski analiti¢ar
dipl.inZ.hemijske tehnologije

SRLECEE | @ Metode akreditovane od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 1702
B A Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata.gov.ba
lzviestaj o rezultatima fizicko-hemijskin ispitivanja je sastavni dio Izvje$taja o uzorku i mogu se koristiti samo zajedno.
——— | Dokument se moZe reprodukovati i umnozavati isklju€ivo u cijelosti. Nije dozvoliena upotreba u reklamne svrhe.
Li-40-01 Ukoliko se primjenjuje, pravilo odlugivanja je definisana u UP11. Ocjena izvjieStaja o rezultatima fizicko-hemijskih
ispitivanja je izvan akreditovanog podruéja.

; registarski broj akreditacije LI- 40-01

ACCREFDITATIOY
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